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Gebäude F (Baujahr 1972)

Universität Konstanz, Universitätsstr. 10, 78464 Konstanz

Kataster-Nr. Gebäude Ebene Raum Einbauort  Material Foto Einbauort Foto Detail Farbe Bemerkungen Proben-bezeichnung Ergebnis
Bewertung nach AsRL 

(z.e.t.)
Neubewertung nach Asbestrichtlinie (ADe) Hinweise 

707 F 1 180 Fußboden Brandschott x
kein Asbestverdacht, Abschottung ist 

neu
nicht asbesthaltig entfällt entfällt

810 F 5 580 Wand
Kordel an 

Brandschutztür

x

weiß gesichert

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

811 F 5 501 Wand

Kordeln an 

Brandschutzwand, 

Beplankung 

asbesthaltig

x

weiß Kordeln nicht gesichert, freiliegend!

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

Unmittelbarer Handlungsbedarf erforderlich. 

Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

812 F 5 580 Wand
Kordel an 

Brandschutztür

x

weiß

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

813 F 5 551 Wand

Kordeln an 

Brandschutzwand, 

Beplankung 

asbesthaltig

x

weiß

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

814 F 5 580 Wand
Kordel an 

Brandschutztür

x

weiß

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

815 F 5 521 Wand

Kordeln an 

Brandschutzwand, 

Beplankung 

asbesthaltig

x

weiß
gesichert, Glasfasertapete, 

Holzleiste

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

816 F 5 530 Wand

Kordeln an 

Brandschutzwand, 

Beplankung 

asbesthaltig

x

weiß
Pappe an Scharnier sowie Kordeln 

freiliegend

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1

Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85 

(Kordeln) / 81 (Pappe), Sanierung unverzüglich 

erforderlich

Unmittelbarer Handlungsbedarf erforderlich. 

Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

817 F 5 580 Wand

Kordeln an 

Brandschutzwand, 

Beplankung 

asbesthaltig

x

weiß gesichert, Glasfasertapete,  

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85 

(Kordeln), Sanierung unverzüglich erforderlich

Unmittelbarer Handlungsbedarf erforderlich. 

  bei  Sanierung- Rückbau- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

818 F 5 580 Wand
Kordel an 

Brandschutztür

x

weiß gesichert

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

819 F 5 580 Wand

Kordeln an 

Brandschutzwand, 

Beplankung 

asbesthaltig

x

weiß gesichert, Glasfasertapete

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich
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Projekt: Universität Konstanz, Gebäude F

Projektnr.: DE0118.001242.0120

Gutachter: Postler/Wimmer

Gebäude F (Baujahr 1972)

Universität Konstanz, Universitätsstr. 10, 78464 Konstanz

Kataster-Nr. Gebäude Ebene Raum Einbauort  Material Foto Einbauort Foto Detail Farbe Bemerkungen Proben-bezeichnung Ergebnis
Bewertung nach AsRL 

(z.e.t.)
Neubewertung nach Asbestrichtlinie (ADe) Hinweise 

820 F 5 580 Wand

Kordeln an 

Brandschutzwand, 

Beplankung 

asbesthaltig

x

weiß gesichert, Glasfasertapete

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

821 F 5 580 Wand
Kordel an 

Brandschutztür

x

weiß

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

822 F 5 580 Wand

Kordeln an 

Brandschutzwand, 

Beplankung 

asbesthaltig

x

weiß gesichert

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

823 F 5 580 Wand
Kordel an 

Brandschutztür

x

weiß

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

824 F 5 529 Wand

Kordeln an 

Brandschutzwand, 

Beplankung 

asbesthaltig

x

weiß
Glasfasertapete, neuer Teppich, 

gesichert, Beplankung vorh.

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

825 F 5 522 Wand

Kordeln an 

Brandschutzwand, 

Beplankung 

asbesthaltig

x

weiß
Kordeln an Brandschutzwand, nicht 

gesichert

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

Unmittelbarer Handlungsbedarf erforderlich. 

Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

826 F 6 695 Raummitte Aufzugsanlage

x

nicht asbesthaltig, Einstufung 

aufgrund Baujahr
entfällt entfällt

827 F 6 690 Wand Brandschutztür

x

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

3
Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig 

erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

828 F 4 bei Kern 2 Wand
Kordel an 

Brandschutztür

x

weiß
zus. Ggf. asbesthaltiger Kitt zw. 

Drahtglas und Metallrahmen  

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

829 F 4 bei Kern 2 Wand
Kordel an 

Brandschutztür

x

weiß

ggf. asbesthaltiger BS-Mörtel 

Durchführung Elektroleitungen, ggf. 

asbesthaltiger Kitt zw. Drahtglas und 

Metallrahmen

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

830 F 4 bei 423 Wand
Kordel an 

Brandschutztür

x

weiß gesichert

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich
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Projekt: Universität Konstanz, Gebäude F

Projektnr.: DE0118.001242.0120

Gutachter: Postler/Wimmer

Gebäude F (Baujahr 1972)

Universität Konstanz, Universitätsstr. 10, 78464 Konstanz

Kataster-Nr. Gebäude Ebene Raum Einbauort  Material Foto Einbauort Foto Detail Farbe Bemerkungen Proben-bezeichnung Ergebnis
Bewertung nach AsRL 

(z.e.t.)
Neubewertung nach Asbestrichtlinie (ADe) Hinweise 

831 F 4 bei 430 Wand
Kordel an 

Brandschutztür

x

weiß

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

832 F 4 bei 430 Wand

Kordeln an 

Brandschutzwand, 

Beplankung 

asbesthaltig

x

weiß

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

833 F 4 bei 484 Wand

Kordeln an 

Brandschutzwand, 

Beplankung 

asbesthaltig

x

weiß

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

834 F 4 bei 484 Wand
Kordel an 

Brandschutztür

x

weiß neu

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

835 F 4 430 Wand

Kordeln an 

Brandschutzwand, 

Beplankung 

asbesthaltig

x

weiß gesichert

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

836 F 4 419 Wand

Kordeln an 

Brandschutzwand, 

Beplankung 

asbesthaltig

x

weiß nicht gesichert

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

837 F 4 bei 411 Wand
Kordel an 

Brandschutztür

x

weiß

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

838 F 4 bei 440 Wand
Kordel an 

Brandschutztür

x

weiß

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

839 F 4 bei 411 Wand
Kordel an 

Brandschutztür

x

weiß

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

840 F 4 bei 441 Wand
Kordel an 

Brandschutztür
weiß

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

841 F 4 bei 401 Wand
Kordel an 

Brandschutztür
weiß

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich
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Projekt: Universität Konstanz, Gebäude F

Projektnr.: DE0118.001242.0120

Gutachter: Postler/Wimmer

Gebäude F (Baujahr 1972)

Universität Konstanz, Universitätsstr. 10, 78464 Konstanz

Kataster-Nr. Gebäude Ebene Raum Einbauort  Material Foto Einbauort Foto Detail Farbe Bemerkungen Proben-bezeichnung Ergebnis
Bewertung nach AsRL 

(z.e.t.)
Neubewertung nach Asbestrichtlinie (ADe) Hinweise 

842 F 3 308 Wand

Kordeln an 

Brandschutzwand, 

Beplankung 

asbesthaltig

weiß

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

843 F 3 383 Wand
Kordel an 

Brandschutztür
weiß

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

844 F 3 383 Wand
Kordel an 

Brandschutztür

x

weiß

  wahrscheinlich Sanierung durch 

Entfernen, aber da keine Unterlagen 

vorliegen, ist die Maßnahme nicht 

überprüfbar

nicht (mehr) asbesthaltig 1 entfällt entfällt

845 F 3 382 Wand
Kordel an 

Brandschutztür

x

weiß

  wahrscheinlich Sanierung durch 

Entfernen, aber da keine Unterlagen 

vorliegen, ist die Maßnahme nicht 

überprüfbar

nicht (mehr) asbesthaltig 1 entfällt entfällt

846 F 3 382 Wand
Kordel an 

Brandschutztür

x

weiß

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

847 F 3 382 Wand

Kordeln an 

Brandschutzwand, 

Beplankung 

asbesthaltig

x

weiß

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

848 F 3 382 Wand

Kordeln an 

Brandschutzwand, 

Beplankung 

asbesthaltig

x

weiß
gesichert, Glasfasertapete, z. T. 

Anschluss neue Wand

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

849 F 3 382 Wand
Kordel an 

Brandschutztür

x

weiß neu

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

850 F 3 382 Wand

Kordeln an 

Brandschutzwand, 

Beplankung 

asbesthaltig

x

weiß gesichert, Glasfasertapete

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

851 F 3 380 Wand
Kordel an 

Brandschutztür

x

weiß

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

852 F 3 307 Wand

Kordeln an 

Brandschutzwand, 

Beplankung 

asbesthaltig

x

weiß

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich
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Projekt: Universität Konstanz, Gebäude F

Projektnr.: DE0118.001242.0120

Gutachter: Postler/Wimmer

Gebäude F (Baujahr 1972)

Universität Konstanz, Universitätsstr. 10, 78464 Konstanz

Kataster-Nr. Gebäude Ebene Raum Einbauort  Material Foto Einbauort Foto Detail Farbe Bemerkungen Proben-bezeichnung Ergebnis
Bewertung nach AsRL 

(z.e.t.)
Neubewertung nach Asbestrichtlinie (ADe) Hinweise 

853 F 3 344 Wand

Kordeln an 

Brandschutzwand, 

Beplankung 

asbesthaltig

x

weiß

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

854 F 3 380 Wand
Kordel an 

Brandschutztür

x

weiß

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

855 F 3 352 Wand

Kordeln an 

Brandschutzwand, 

Beplankung 

asbesthaltig

x

weiß
Silikon etwas lose aber keine 

Kordeln sichtbar

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

856 F 3 301 Wand

Kordeln an 

Brandschutzwand, 

Beplankung 

asbesthaltig

x

weiß gesichert

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

857 F 3 380 Wand

Kordeln an 

Brandschutzwand, 

Beplankung 

asbesthaltig

x

weiß gesichert

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

858 F 3 380 Wand
Kordel an 

Brandschutztür

x

weiß

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

859 F 3 353 Wand

Kordeln an 

Brandschutzwand, 

Beplankung 

asbesthaltig

x

weiß

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

860 F 3 380 Wand
Kordel an 

Brandschutztür

x

weiß Zweiflügelige BST erneuert nicht (mehr) asbesthaltig 1 entfällt entfällt

861 F 2
238 / Kern 

1
Fußboden Brandschott

x

Kein Asbestverdacht, Abschottung ist 

neu
entfällt entfällt

862 F 2 283 Wand
Kordel an 

Brandschutztür

x

weiß

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

863 F 2 283 Wand
Kordel an 

Brandschutztür

x

weiß Bereich umgebaut, BST entfernt nicht (mehr) asbesthaltig 1 entfällt entfällt

07.03.2019 Seite 5 von 9 Geb. F_Tabelle

file://Dest1fs01/projekte/D4/2018/Projekte/DE0118.001242_D4_Universität Konstanz/0120_Projekt/70_Bericht und Anlagen/1_Entwurf/Gebäude FGH/05_Geb. FGH_Katasterblätter/F/853.pdf
file://Dest1fs01/projekte/D4/2018/Projekte/DE0118.001242_D4_Universität Konstanz/0120_Projekt/70_Bericht und Anlagen/1_Entwurf/Gebäude FGH/02_Geb. FGH_Pläne/Gebäude_Pläne Alt/F/GRUNDRISS Ebene 03-ACAD DC1G F003 004-00.pdf
file://Dest1fs01/projekte/D4/2018/Projekte/DE0118.001242_D4_Universität Konstanz/0120_Projekt/70_Bericht und Anlagen/1_Entwurf/Gebäude FGH/05_Geb. FGH_Katasterblätter/F/854.pdf
file://Dest1fs01/projekte/D4/2018/Projekte/DE0118.001242_D4_Universität Konstanz/0120_Projekt/70_Bericht und Anlagen/1_Entwurf/Gebäude FGH/02_Geb. FGH_Pläne/Gebäude_Pläne Alt/F/GRUNDRISS Ebene 03-ACAD DC1G F003 004-00.pdf
file://Dest1fs01/projekte/D4/2018/Projekte/DE0118.001242_D4_Universität Konstanz/0120_Projekt/70_Bericht und Anlagen/1_Entwurf/Gebäude FGH/05_Geb. FGH_Katasterblätter/F/855.pdf
file://Dest1fs01/projekte/D4/2018/Projekte/DE0118.001242_D4_Universität Konstanz/0120_Projekt/70_Bericht und Anlagen/1_Entwurf/Gebäude FGH/02_Geb. FGH_Pläne/Gebäude_Pläne Alt/F/GRUNDRISS Ebene 03-ACAD DC1G F003 004-00.pdf
file://Dest1fs01/projekte/D4/2018/Projekte/DE0118.001242_D4_Universität Konstanz/0120_Projekt/70_Bericht und Anlagen/1_Entwurf/Gebäude FGH/05_Geb. FGH_Katasterblätter/F/856.pdf
file://Dest1fs01/projekte/D4/2018/Projekte/DE0118.001242_D4_Universität Konstanz/0120_Projekt/70_Bericht und Anlagen/1_Entwurf/Gebäude FGH/02_Geb. FGH_Pläne/Gebäude_Pläne Alt/F/GRUNDRISS Ebene 03-ACAD DC1G F003 004-00.pdf
file://Dest1fs01/projekte/D4/2018/Projekte/DE0118.001242_D4_Universität Konstanz/0120_Projekt/70_Bericht und Anlagen/1_Entwurf/Gebäude FGH/05_Geb. FGH_Katasterblätter/F/857.pdf
file://Dest1fs01/projekte/D4/2018/Projekte/DE0118.001242_D4_Universität Konstanz/0120_Projekt/70_Bericht und Anlagen/1_Entwurf/Gebäude FGH/02_Geb. FGH_Pläne/Gebäude_Pläne Alt/F/GRUNDRISS Ebene 03-ACAD DC1G F003 004-00.pdf
file://Dest1fs01/projekte/D4/2018/Projekte/DE0118.001242_D4_Universität Konstanz/0120_Projekt/70_Bericht und Anlagen/1_Entwurf/Gebäude FGH/05_Geb. FGH_Katasterblätter/F/858.pdf
file://Dest1fs01/projekte/D4/2018/Projekte/DE0118.001242_D4_Universität Konstanz/0120_Projekt/70_Bericht und Anlagen/1_Entwurf/Gebäude FGH/02_Geb. FGH_Pläne/Gebäude_Pläne Alt/F/GRUNDRISS Ebene 03-ACAD DC1G F003 004-00.pdf
file://Dest1fs01/projekte/D4/2018/Projekte/DE0118.001242_D4_Universität Konstanz/0120_Projekt/70_Bericht und Anlagen/1_Entwurf/Gebäude FGH/05_Geb. FGH_Katasterblätter/F/859.pdf
file://Dest1fs01/projekte/D4/2018/Projekte/DE0118.001242_D4_Universität Konstanz/0120_Projekt/70_Bericht und Anlagen/1_Entwurf/Gebäude FGH/02_Geb. FGH_Pläne/Gebäude_Pläne Alt/F/GRUNDRISS Ebene 03-ACAD DC1G F003 004-00.pdf
file://Dest1fs01/projekte/D4/2018/Projekte/DE0118.001242_D4_Universität Konstanz/0120_Projekt/70_Bericht und Anlagen/1_Entwurf/Gebäude FGH/05_Geb. FGH_Katasterblätter/F/860.pdf
file://Dest1fs01/projekte/D4/2018/Projekte/DE0118.001242_D4_Universität Konstanz/0120_Projekt/70_Bericht und Anlagen/1_Entwurf/Gebäude FGH/02_Geb. FGH_Pläne/Gebäude_Pläne Alt/F/GRUNDRISS Ebene 03-ACAD DC1G F003 004-00.pdf
file://Dest1fs01/projekte/D4/2018/Projekte/DE0118.001242_D4_Universität Konstanz/0120_Projekt/70_Bericht und Anlagen/1_Entwurf/Gebäude FGH/05_Geb. FGH_Katasterblätter/F/861.pdf
file://Dest1fs01/projekte/D4/2018/Projekte/DE0118.001242_D4_Universität Konstanz/0120_Projekt/70_Bericht und Anlagen/1_Entwurf/Gebäude FGH/02_Geb. FGH_Pläne/Gebäude_Pläne Alt/F/GRUNDRISS Ebene 02-ACAD DC1G F002 004-00.pdf
file://Dest1fs01/projekte/D4/2018/Projekte/DE0118.001242_D4_Universität Konstanz/0120_Projekt/70_Bericht und Anlagen/1_Entwurf/Gebäude FGH/05_Geb. FGH_Katasterblätter/F/862.pdf
file://Dest1fs01/projekte/D4/2018/Projekte/DE0118.001242_D4_Universität Konstanz/0120_Projekt/70_Bericht und Anlagen/1_Entwurf/Gebäude FGH/02_Geb. FGH_Pläne/Gebäude_Pläne Alt/F/GRUNDRISS Ebene 02-ACAD DC1G F002 004-00.pdf
file://Dest1fs01/projekte/D4/2018/Projekte/DE0118.001242_D4_Universität Konstanz/0120_Projekt/70_Bericht und Anlagen/1_Entwurf/Gebäude FGH/05_Geb. FGH_Katasterblätter/F/863.pdf
file://Dest1fs01/projekte/D4/2018/Projekte/DE0118.001242_D4_Universität Konstanz/0120_Projekt/70_Bericht und Anlagen/1_Entwurf/Gebäude FGH/02_Geb. FGH_Pläne/Gebäude_Pläne Alt/F/GRUNDRISS Ebene 02-ACAD DC1G F002 004-00.pdf


Projekt: Universität Konstanz, Gebäude F

Projektnr.: DE0118.001242.0120

Gutachter: Postler/Wimmer

Gebäude F (Baujahr 1972)

Universität Konstanz, Universitätsstr. 10, 78464 Konstanz

Kataster-Nr. Gebäude Ebene Raum Einbauort  Material Foto Einbauort Foto Detail Farbe Bemerkungen Proben-bezeichnung Ergebnis
Bewertung nach AsRL 

(z.e.t.)
Neubewertung nach Asbestrichtlinie (ADe) Hinweise 

864 F 2 209 Wand

Kordeln an 

Brandschutzwand, 

Beplankung 

asbesthaltig

x

weiß

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

865 F 2 282 Wand

Kordeln an 

Brandschutzwand, 

Beplankung 

asbesthaltig

x

weiß gesichert

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

866 F 2 280 Wand
Kordel an 

Brandschutztür

x

weiß

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

867 F 2 282 Wand
Kordel an 

Brandschutztür

x

weiß
nicht zugänglich, neue Wand (2011), 

BST entfernt
nicht (mehr) asbesthaltig 1 entfällt entfällt

868 F 2 282 Wand

Kordeln an 

Brandschutzwand, 

Beplankung 

asbesthaltig

x

weiß neue Wand an alter Wand

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

869 F 2 282 Wand
Kordel an 

Brandschutztür

x

weiß

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

870 F 2 282 Wand

Kordeln an 

Brandschutzwand, 

Beplankung 

asbesthaltig

x

weiß

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

871 F 2 281 Wand
Kordel an 

Brandschutztür

x

weiß

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

872 F 2 245 Wand

Kordeln an 

Brandschutzwand, 

Beplankung 

asbesthaltig

x

weiß gesichert

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

873 F 2 207 Wand

Kordeln an 

Brandschutzwand, 

Beplankung 

asbesthaltig

x

weiß gesichert

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

874 F 2 281 Wand
Kordel an 

Brandschutztür

x

weiß

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich
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Projekt: Universität Konstanz, Gebäude F

Projektnr.: DE0118.001242.0120

Gutachter: Postler/Wimmer

Gebäude F (Baujahr 1972)

Universität Konstanz, Universitätsstr. 10, 78464 Konstanz

Kataster-Nr. Gebäude Ebene Raum Einbauort  Material Foto Einbauort Foto Detail Farbe Bemerkungen Proben-bezeichnung Ergebnis
Bewertung nach AsRL 

(z.e.t.)
Neubewertung nach Asbestrichtlinie (ADe) Hinweise 

875 F 2 201 Wand

Kordeln an 

Brandschutzwand, 

Beplankung 

asbesthaltig

x

weiß neuer Teppichbelag

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

876 F 2 253 Wand

Kordeln an 

Brandschutzwand, 

Beplankung 

asbesthaltig

x

weiß neuer Teppichbelag

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

877 F 2 280 Wand

Kordeln an 

Brandschutzwand, 

Beplankung 

asbesthaltig

x

weiß

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

878 F 2 200 Wand
Kordel an 

Brandschutztür

x

weiß

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

879 F 2 254 Wand

Kordeln an 

Brandschutzwand, 

Beplankung 

asbesthaltig

x

weiß

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

880 F 2 280 Wand
Kordel an 

Brandschutztür

x

weiß neu nicht (mehr) asbesthaltig 1 entfällt entfällt

881 F 2 264 Wand

Kordeln an 

Brandschutzwand, 

Beplankung 

asbesthaltig

x

weiß

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

896 F 2 260 Wand, Fußboden
Dichtung unter 

Trennwand

x

weiß
Kordeln sichtbar im Bereich Boden-

/Wandanschluss

Asbestverdacht, ggf. Kordel 

vorhanden.

Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

Unmittelbarer Handlungsbedarf erforderlich. 

Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

897 F 4 Flur Wand

Kordeln an 

Brandschutzwand, 

Beplankung 

asbesthaltig

x

gesichert, Glasfasertapete

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

898 F 4 411 Wand

Kordeln an 

Brandschutzwand, 

Beplankung 

asbesthaltig

x

Tapete teilweise fehlend, beschädigt

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

899 F 3 362 Wand

Kordeln an 

Brandschutzwand, 

Beplankung 

asbesthaltig

x

im Anschlussbereich nicht 

vollständig verschlossen

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

Unmittelbarer Handlungsbedarf erforderlich. 

Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich
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Projekt: Universität Konstanz, Gebäude F

Projektnr.: DE0118.001242.0120

Gutachter: Postler/Wimmer

Gebäude F (Baujahr 1972)

Universität Konstanz, Universitätsstr. 10, 78464 Konstanz

Kataster-Nr. Gebäude Ebene Raum Einbauort  Material Foto Einbauort Foto Detail Farbe Bemerkungen Proben-bezeichnung Ergebnis
Bewertung nach AsRL 

(z.e.t.)
Neubewertung nach Asbestrichtlinie (ADe) Hinweise 

1038 F 0 Rampe Wand Brandschutztür

x

Bjhr. 1972

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

3
Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig 

erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

1039 F 0 011 Wand Brandschutztür

x

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

3
Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig 

erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

1040 F 0 011 Decke
AZ-Platte in 

Kabeltrasse

x

grau

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, fest 

gebunden

entfällt

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

1041 F 0 011 Wand Brandschutztür

x

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

3
Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig 

erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

1042 F 0 011 Wand Brandschutztür

x

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

3
Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig 

erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

1043 F 0 011 Decke
AZ-Platte in 

Kabeltrasse

x

grau

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, fest 

gebunden

entfällt

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

1044 F 0 015 Decke
AZ-Platte in 

Kabeltrasse

x

grau

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, fest 

gebunden

entfällt

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

1045 F 0 012 Wand Brandschutztür

x

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

3 Dringlichkeitsstufe III

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

1046 F 0 013 Decke
AZ-Platte in 

Kabeltrasse

x

grau

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, fest 

gebunden

entfällt

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

2586 F 5 580 Wand Pappe an Türscharnier

x

weiß

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 81, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

Bei  Sanierung- Rückbau- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

2587 F 2 259 Wand Kordeln weiß

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

1
Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte 85, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich
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Projekt: Universität Konstanz, Gebäude F

Projektnr.: DE0118.001242.0120

Gutachter: Postler/Wimmer

Gebäude F (Baujahr 1972)

Universität Konstanz, Universitätsstr. 10, 78464 Konstanz

Kataster-Nr. Gebäude Ebene Raum Einbauort  Material Foto Einbauort Foto Detail Farbe Bemerkungen Proben-bezeichnung Ergebnis
Bewertung nach AsRL 

(z.e.t.)
Neubewertung nach Asbestrichtlinie (ADe) Hinweise 

2588 F 4 430 Wand Gewebe Müllabwurf weiß

asbesthaltig, Einstufung aufgrund 

Baujahr und Einbausituation, 

schwach gebunden

Dringlichkeitsstufe II,  Summe der Bewertungspunkte 78, 

Sanierung unverzüglich erforderlich

Bei  Sanierung- Rückbau- und Instandhaltungsarbeiten 

Maßnahmen gem. TRGS 519  zum Arbeits- und 

Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, 

Separation erforderlich

2589 F Außen Dach Flachdach Dachabdichtung schwarz möglicherweise asbesthaltig
Bei  Sanierung- Rückbau- und Instandhaltungsarbeiten 

Nacherkundungsmaßnahmen erforderlich.

2591 F 00 011 Wand Sanierungsbereich

Sanierungsbereich, Sanierung 

offensichtlich noch nicht 

abgeschlossen

möglicherweise asbesthaltig
Nacherkundung empfohlen (Bauunterlagen, Fortschritt 

Sanierung), Abschluss der Sanierung erwirken

Dringlichkeitsstufe III: 
< 70 Punkte, Neubewertung langfristig 

erforderlich
Verwendungen mit dieser Bewertung sind in Abständen von höchstens fünf Jahren erneut zu bewerten ergibt eine Neubewertung die Dringlichkeitsstufe I oder II so ist entsprechend dieser Regelungen zu verfahren.

Erläuterungen:

Dringlichkeitsstufe I: 
≥ 80 Punkte, Sanierung dringend 

erforderlich

Verwendungen dieser Art sind zur Gefahrenabwehr unverzüglich zu sanieren. Falls die endgültige Sanierung nicht sofort möglich ist, müssen unverzüglich vorläufige Maßnahmen zur Minderung der Asbestfaserkonzentration im Raum ergriffen werden, wenn er weiter genutzt werden soll. Mit der endgültigen Sanierung muss 

jedoch spätestens nach drei Jahren begonnen werden.

Dringlichkeitsstufe II:
70-79 Punkte, Neubewertung 

mittelfristig erforderlich
Verwendungen mit dieser Bewertung sind in Abständen von höchstens zwei Jahren erneut zu bewerten. Ergibt eine Neubewertung die Dringlichkeitsstufe I oder III so ist entsprechend dieser Regelungen zu verfahren.
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